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 7. Posibilităţi de realizare a protecţiei prin dioda Zener 
  

 În cazul în care se pot realiza valori pentru Z0
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renunţa la rezistenţa de protecţie folosind numai o diodă 

redresoare în serie cu dioda Zener.   
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 În figura 7, sunt redate variaţia tensiunii şi a intensităţii de 

curent prin circuit în cele două cazuri şi amintite mai sus.  "
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Fig. 6   
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are poate fi determinată în cazul montajului din figura 6 a, cu 
laţia:   
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în care Dr R R ,  rezistenţa totală a elementelor din cip Z R

ie, Z0U şi ZR  tensip unea, respectiv rezistenţa Zener. 

Timpul de declanşare poate fi calculat din expresia:   
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Fig. 7  Intensitatea de curent şi tensiunea la deconectare, 

în cazul protecţiei prin diode Zener a bobinei cuplajelor electromagnetice [1] 
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 În cazul variantei când lipseşte rezistenţa valorile sunt 

următoarele:  
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 Prin utilizarea acestor două tipuri de circuite de protecţie, se 
pot obţine valori ale timpilor de declanşare raportate la constanta de 
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timp a cuplajului de  dnt T 0,2 1,1  iar tensiunea inversă la bornele 

cuplajului în limitele invU   n5 1 U .       

  
8. Recomandări în legătură cu alegerea schemelor de 
protecţie  

  
 Desigur că, alegerea schemelor de protecţie a cuplajelor şi 
frânelor electromagnetice, constituie o problemă importantă şi în 
această direcţie se pot da unele recomandări rezultate din practică:   

1. În cazul când valoarea timpului de declanşare al cuplajului 
sau frânei electromagnetice, nu interesează în mod deosebit şi în 
special pentru cuplaje de mărime mică, se recomandă să se folosească 
montajul cu diodă redresoare fără rezistenţă de protecţie. Această 
soluţie este cea mai economică din punct de vedere al preţului de cost, 
evitând aproape complet apariţia tensiunilor inverse la deconectare.  

2. Dacă problema mărimii timpului de declanşare este  
importantă pentru precizia comenzilor, de exemplu în cazul sistemelor 
de poziţionare, ar fi recomandabil să se folosească soluţia cu diode 
Zener, bineînţeles dacă nu există impedimente din punct de vedere al 
preţului de cost. Dacă această problemă a preţului de cost constituie un 
impediment, atunci se poate alege soluţia cu varistori sau circuitul R – 
C.   

3. Folosirea rezistenţelor de protecţie, trebuie limitată la 
situaţiile când nu prezintă importanţă nici timpul de declanşare şi nici 
tensiunile de comutare. În cazurile când se propune alegerea unui 
montaj (rezistenţă de protecţie + diodă), se recomandă să se 

analizeze în prealabil posibilitatea folosirii unei scheme cu varistori, 
deoarece sunt mai ieftini şi prezintă calităţi de protecţie superioare 
montajelor R – D.  

pR D

Pentru a permite o apreciere a eficacităţii tuturor schemelor 
prezentate până acum, în figura 8 se prezintă caracteristicile 

 dn k nt 3T f U U şi  inv nU U pentru diferite variante de circuite de 

protecţie, aplicate unui cuplaj KLD 2,5, de fabricaţie RDG. S-a ales 
raportul dnt 3T pentru a permite raportarea eficienţei fiecărei scheme 

la soluţia de referinţă cu diodă singură, pentru care dnt 3T [1].   

Din analiza acestei diagrame, rezultă că, la alegerea unei 
soluţii se va porni de la elementul care preponderează ca importanţă. 
Dacă, reducerea timpului de declanşare este mai importantă, atunci se 
admit tensiuni inverse mai mari. Dacă, din contră, prezintă importanţă 
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tensiunea de comutare, atunci pentru aceeaşi variantă aleasă, rezultă 
timpi mai mari.  

 
Fig. 8 Influenţa diferitelor tipuri de protecţie asupra timpului 
de declanşare a tensiunii de comutaţie şi tensiunii inverse 

 
 Soluţia optimă se alege pentru fiecare caz în parte, prin 
analizarea celor două mărimi, şi , în funcţie de care se alege 

zona din diagramă şi apoi soluţia. Se observă în diagramă că, în zona 
tensiunilor inverse mari, diferenţierea în ceea ce priveşte timpii de 
decuplare între soluţii, nu este atât de sensibilă ca în zona tensiunilor 
reduse (sub ).   

dnt invU

n3U

Alegerea tipului de circuit de protecţie are importanţă nu numai 
pentru reducerea timpului de declanşare, dar şi pentru reducerea 
dispersiei acestor timpi, lucru deosebit de important pentru sistemele 
de poziţionare.   

În figura 9 sunt date valorile medii ale timpilor de declanşare, 
precum şi mărimea dispersiei acestor timpi, pentru diferite tipuri de 
circuite de protecţie aplicate unui cuplaj de 10 daNm nestrăbătut de 
fluxul magnetic.   
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Şi de data aceasta se confirmă că, timpii cei mai mici de 
declanşare se obţin în cazul când nu se utilizeazǎ niciun circuit de 
protecţie (respectiv pR   ). 

 
Fig. 9   
 
Valorile medii ale timpilor de 
declanşare şi dispersia 
acestora pentru diferite tipuri 
de circuite de protecţie la 
deconectare 
 
 De asemeni, se 
constată că, cea mai 
defavorabilă soluţie din 
punct de vedere al timpului 
de declanşare o constituie 
circuitul de protecţie cu 
diodă, iar cea mai 
favorabilă este soluţia cu 
varistor.  

 Aceleaşi observaţii sunt valabile şi în ceea ce priveşte mărimea 
timpilor de dispersie. De remarcat este faptul că toate încercările s-au 
făcut utilizând ca mijloc de întrerupere a circuitului, un releu în vid, ceea 
ce a permis ca la declanşare să nu apară scântei, care ar putea 
influenţa măsurătorile.   
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